Kiodzko, dnia 10 lutego 20151,
PANSTWOWY POWIATOWY'
INSPEKTOR SANITARNY
57-300 Klodzko
ul, Stefana Okrzei 16
tel. 867-35-26

NS-ZNS-74-5/WB/15

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 19851, o Panstwowe] Inspekeji
Sanitarnej ( Dz, U, 22011r. Nr 212, poz. 1263 z pdzn. znv.),

Panstwowy Powiatowy Inspeltor Sanitarny w Klodzku

po zapoznaniu sig¢ z wnioskiem z dnia 08 stycznia 2015r OF Projekt Ustugi Projektowe Tadeusz
Forepnmiak 54-315 Wroclaw, ul. Dziwnowska 12/2 (do PSSE w Klodzku wplynglo dnia 13 stycznia
20151)

dot. uzgodnienia projektu budowlanego styeznia 2015r p/n ,,Przebudowa sieei wodociygowej oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosei Stara Bystrzyca”

adres obielctu: Gmina Bystrzyca Klodzka, obreb Stara Bystrzyca — wied
obreb Bystrzyca Klodzka - Centrum

autor dok. projektowej : Tadeusz Foremniak, upr. nr 239/94/UW

mwestor zadania: ZWiK Sp. 7 0.0, Bysirzyca Klodzka, ul. Miynarska 4,

wnioskodawea: OF Projekt Ustugi Projektowe Tadeusz Foremniak

54-315 Wroclaw, ul. Dziwnowska 12/2

uzgadnia projekt budowlany
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych




5. Uwzgledni¢ w dokumentacji obowigzki okreglone w § 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowig
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawic jakogei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U,
22007r nr 61 poz, 417 z pdzn. zm.) dot. koniecznosci uzyskania oceny higieniczne; whadeiwego
Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego na zastosowanic materialy lub wyroby
uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pryeq
oddaniem nowej czgsei wodociagu do uzytkowania,

UZASADNIENIE:

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacje projektows dotyczacy przebudowy  sieci
wodociggowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosel Stara Bystrzyca, stwierdza sie, Ze
przyjete rozwigzania (echniczne i funkcjonalne przyczyntg si¢ do  wladciwego  wykorzystania
I funkejonowania przedmiotowego obiektu po uwzglednieniu w/w zastrzezen.

Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Projekt obeimuje sieé
wodociggows rozdzielezg i przylacza wodociggowe wraz z uzbrojeniem oraz kanaly sanitarne z kanalami
bocznymi/przykanalikami do posesji zakoficzonymi studzienkami, ktére zostang wilgczone do istniejgeej
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarncj,

Teren objety inwestycja lezy w miejscowosci Bystrzyca Ktodzka — obreb Centrum oraz Starej
Bystrzycy obrgb wies gm. Bystrzyca Klodzka. Projektowane sieci: wodociggowa 1 kanalizacyjna potozone
sg w pasach drogowych bedacych we wladaniu Starostwa Powiatowego -~ Zarzadu Drég Powiatowych
Gminy Bystrzyey Klodzkiej oraz pod potokiem Bystrzyca Klodzka bedgeego w administracji RZGW
w Klodzku,

Zaprojektowano kanalizacje prawitacyjng i ci$nieniowy, ktora odbiera¢ bedzie $cieki bytowo -
gospodareze z poszezegolnych dziatek objetych zabudows istniejgeg 1 planowana, oraz odprowadzaé je do
istniejgeej kanalizacji sanitarnej ks 300 w obrgbie drogi gminnej przy ul. Ogrodowe] w Bystrzycy
Klodzkiej a nastgpnic na miejska oczyszczalnie dciekow. Zaprojektowano kanaly gtéwne z rur
kielichowych o pogrubionych  $ciankach @ 0,2 PVC-U SN-8 - o $cianach ghadkich, urzadzenia
kanalizacyjne/kanaly boczne z rur @ 0,16 PVC, Diugo$¢ projektowanych gldéwnych kanatéw sanitarnych
grawitacyjnych @ 0,2 PVC wynosi 4400,0 m, natomiast ilosé kanalow bocznych/przykanalikow @ 0,16
PVC wynosi 107 sztuk.



w,; Ministra Zdrow L klinowe Z gladkim i wolnym przelotem oraz hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone przed zlamaniem,
e 111d_zi-(p_z: gieé wodociggowa zostala zaprojektowana w uldadzie pierscieniowym, Diugodé projektowanej sieci
i wodociggowej De 160, 110, 90 PE [ = 4450 m. Ilod¢ praylgezy wodociggowych DE 63, 50, 40 PI - 108
sz, Projektowane odeinki sieci wodociggowej wykonane zostang z rur 3160, 110 PE, PN 1,6 i 1,0 MPa
- zgrzewanych doczotowo. W weztach rozgaleZnych zostang zaprojektowane ksztaltki zeliwne/tréjniki,
gpwezki, zlgezki reparacyjne. Przytacza wodociggowe do dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowane]
sieel  wodociggowe] polgczone bedy z  sieciy rozdzieleza nawiertkami ci$nieniowymi
samonawiercajgcymi do rur PE. Nawiertki wyposaZone bgdg w obudowy wraz ze skrzynka. Przylgcza
wodociagowe bedg zakoficzone wezlami wodomierzowymi  zlokalizowanymi w  budynkach badz
w studzienkach wodomierzowych na terenie posesji.
Autor projektu zastrzega, ze wszysikie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej beda
posiadaly atesty Pafistwowego Zakladu Higieny. Zastosowane do budowy wodociggu materiaty beda
~ zgodne z obowigzujgeymi normami. Po wykonaniu instalacji wodociag poddany bedzie probie
szezelnosel oraz plukaniu, Woda pluczgca po zakoficzeniu plukania poddana bedzie badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, Ze woda z ptukanego przewodu nie
bedzie odpowiadata wymaganiom dla wody przeznaczonej do spozycia przewiduje si¢ dezynfekcie
- wodociggu oraz ponowne plukanie.
© Nalezy uzna¢, iz przedmiotowa inwestycja bedzie spetniala podstawowe wymagania techniczno-
sanitarne po uwzglednieniu zastrzezen wjgtych w ninigjszym uzgodnieniu,

Nalezy uznaé, iz przedmiotowa inwestycja bedzie spetniata podstawowe wymagania techniczno -
sanitarne, wobec czego projekt zostal uzgodniony pod wzgledem wymagan higieniczno - zdrowotnych
pozylywnie — z w/w zastrzezeniami,

Zalyeznik: mapa orientacyjna terenu objelego inwestycjg obejmujgca zakresem rysunki T1 -~ T8
z pieczalka potwierdzajgca uzgodnienie.
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